Ml& Fyzikalné technicky zkusebni tustav
@ Ostrava-Radvanice

(1) ES Certifikat o prezkouseni typu

(2) Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti
' v prostiredi s nebezpeéim vybuchu
podie Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3) Clslo ES certifikatu o prezkouseni typu:

FTZU 08 ATEX 0282

(4) Zarizeni nebo 6"(%},}_rann)" systéem:  Deflagraéni protiexplozivni pojistka koncova DN 100,
: typ J 374.100/1/P4BE/I

(5) Vyrobce: Adast-§_‘y§gems,a.s.
(6) Adresa: Mirova 2, 6’79{;04 Adamov, Ceska republika

%

(7) Toto zafizeni nebo ochranny syétém a jakakoliv jeho schvalena varianta je specifikovana v tomto
certifikatu a dokumentaci jejiz sezn'é'm je uveden dale.

(8) Fyzikalné technicky zkuSebni Ustav, nettt" ikovany organ €. 1026 podle élanku 9 smérnice Rady
94/9/EC z 23. biezna 1994, potvrzuje, Ze U vySe uvedeného zafizeni nebo ochranného systemu
bylo ovéfeno spinéni zakladnich poiadavku na ochranu zdravi a bezpec¢nost vztahujicich se
k navrhu a konstrukci zafizeni a ochranneho systému uréeného pro pouziti v prostredi
s nebezpedim vybuchu, které jsou uvedeny v pﬁrqze Il této smérnice.

Vysledky ovéfovani a zkousek jsou uvedeny v duvérnQ'z_pravé Ci
08/0282 z fijna 2008
(9) Splnéni zakladnich pozadavk( na ochranu zdravi a bezpe_éh@g__t je zajisténo ovéfenim shody s:
ESN EN 12874:2002

(10) Pokud je za ¢islem certifikatu uveden symbol X, jsou v pokraéo\lanl tohoto certifikatu uvedeny
zvlastni podminky pro bezpeéné pouZziti vyrobku. :

(11) Tento ES certifikat o prezkouseni typu plati pouze pro konstrukci, ovéi‘ovani a zkousky uvedeného
zarizeni nebo ochranného systému podle smérnice 94/9/EC.
Pro vyrobu a dodavani tohoto zafizeni nebo ochranneho systemu platf ﬁalm pozadavky této
smérnice. Téchto poZzadavkl se tento certifikat netyka.

(12) Oznaceni zafizeni nebo ochranného systému musi obsahovat: . N
E» N11G 1B
Tento ES certifikat o pfezkouSeni typu plati do: 31.10.2013 . _.*\n\. -

g
3740
Datum vydani: 31‘:%:

Odpovédna

Ing. Jaroslav Sindler R L : !
vedouci certifikaéniho organu o Aozm / Poget stran: 1/
\._Ng 1028
Vydani tohoto certifikatu je podmméntﬁa’ﬁémm vieobecnych podminek FTZU.
Tento certifikat muze byt rozmnoZovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalSich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAYV, stitni podnik, Pikartska 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail; ftzu@fizu.cz, web: www.ftzu.cz



Fyzikalneé technicky zkusebni ustav

FTZO

@ Ostrava-Radvanice
(13) Pokracovani
(14) ES Certifikat o prezkousSeni typu ¢. FTZU 08 ATEX 0282

(15) Popis zafizeni nebo ochranného systému:
Deflagra¢ni protiexplozivni pojistka koncova, typ J 374.100/1/P4BE/ll je konstrukéné feSena v
provedeni proti deflagraci. Protiexplozivni pojistka koncova je slozena z téchto hlavnich &asti:
- téleso pojistky s pfipojovaci pfirubou DN 100 dle ISO 7005-1
- viko pojistky
- paskova viozka protiexplozivni pojistky
Vlozka protiexplozivni pojistky je konstrukéné slozena ze dvou paskovych vioZzek se Sifkou spary
(vyska zvinéni pasku) < 0,4 mm.

Technické parametry

Jmenovita svétlost DN 100
Jmenovity tlak PN 6

Zkusebni pretlak 0,2 MPa
Skupina vybusnosti 1IB

Konstrukéni Sifka spary v protiexplozivni viozce < 0,4 mm
Pracovni teplota -30°C ... +60°C
Pracovni tlak 0,08 ... 0,11 MPa
Hmotnost 21,5 kg

FTZU ¢&. 08/0282

(16) Zprava €. :
(17) Zvlastni podminky pro bezpeéné pouzitf: --

(18) Zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpe¢nost:
18.1 Zarizeni splfuje zakladni pozadavky véetné prilohy 2, bodu 1.0.6 Nafizeni vlady &. 23/2003 Sbh.
18.2 Pozadavky na instalaci a provoz zafizeni jsou zpracované dle pozadavku ¢&l. 6.4. CSN EN

12874:2002 a jsou uvedeny v Navodu na instalaci, ¢islo OU/006/2005/CZ.

Odpovédna ogoba:

[

Ing. Jaroslav Sindler
vedouci certifikacniho organu

Datum vydani: 31.10.2008

Pocet stran: 2/3

Viydani tohoto certifikatu je podminéno plinénim véeobecnych podminek FTZU.
Tento certifikat muze byt rozmnozovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalSich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAYV, statni podnik, Pikartsk4 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: fizu@fizu.cz, web: www.fizu.cz
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Fyzikalné technicky zkusebni ustav

Ostrava-Radvanice

Pokracovani

ES Certifikat o prezkouseni typu & FTZU 08 ATEX 0282

Technicky popis

Navod na instalaci, obsluhu a Gdrzbu &. OU/006/2005/CZ

Vykresy &islo

Kusovnik ¢&islo

SEZNAM DOKUMENTACE

pfedpis €. 1207/2008

429 301 671
425 401 698
425 401 526
420 401 570
420 401 571

420 400 511b

420 301 325
425 401 527
425 301 326
420 401 536
420 401 600
420 201 672
420 400 992
420 401 560
420 300 994
555097b
420401118

429 301 671
425 401 698
425 401 526

4205401 527

01.09.2008

09/2008

08.09.2008
08.09.2008
08.09.2008
08.09.2008
08.09.2008
08.09.2008
08.09.2008
08.09.2008
08.09.2008
08.09.2008
08.09.2008
08.09.2008
08.09.2008
08.09.2008
08.09.2008
08.09.2008
08.09.2008

08.09.2008
08.09.2008
08.09.2008
08.09.2008

strana 3/3
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Fyzikalné technicky zkusebni ustav

Ostrava-Radvanice

« Dodatek €.1 k ES certifikatu o prezkouseni typu

(2) Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti
: v prostredi s nebezpeéim vybuchu
podle Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3) Cislo ES certifikatu o prezkouseni typu:

FTZU 08 ATEX 0282
(4) Zarizeni nebo ochranny systém: Deflagraéni protiexplozni pojistka koncova, DN100
typ J 374.100/1/P4BE/I
(5) Vyrobce: Adast Systems, a.s.

(6) Adresa: Mirova 2, 679 04 Adamov, Ceska republika

- oveéieni podle normy uvedené pod bodem (10)
- modifikaci certifikovaného vyrobku

(7) Dodatek k certifikatu plati pro

(8) Modifikace certifikovaného vyrobku a jakékoliv jeho schvalené varianty jsou specifikovany
v dokumentaci, jejiZ seznam je uveden dale.

(9) Tento doplnék certifikatu typu plati pouze pro typove prezkouseni koncepce a konstrukce vzorku
vyrobku podle pfilohy 3 (odstavec 6) Smeérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.). Tato smérnice uvadi
dal$i pozadavky, které musi spliovat vyrobce nebo které musi byt spinény pied uvedenim
vyrobku na trh nebo do provozu.

(10) Bezpeénost modifikovaného zafizeni, nebo ochranného systému byla ovéfena podie norem:
CSN EN I1SO 16852:2010

(11) Oznaceni vyrobku konstruovaného podle tohoto dodatku musi obsahovat podle jednotlivych

modifikaci tyto symboly:
€ cus

(12) Platnost certifikatu s timto dopliikem je do: 29. 07. 2016 \ .

Odpovédna osoba: Datum vydééf.ﬁ

V?_?MZ’G €.
Ing. Sindler Jaroslav

vedouci certifikaéniho organu

|

Poget stran: 2
Strana: ﬁ2

Vydani tohoto dodatku k certifikatu je podminéno pinénim v&eobecnych podminek FTZU.
Tento dodatek k certifikat miZe byt rozmnoZovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (v&etné daldich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI{ USTAV, statni podnik, Pikartska 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: fizu@fizu.cz




Fyzikalné technicky zkusebni ustav

Ostrava-Radvanice
(13) Pokracovani
(14) Dodatek ¢. 1

k ES certifikatu o prezkouseni typu ¢. FTZU 08 ATEX 0282

(15) Popis zafizeni nebo ochranného sytému:
Konstrukce protiexplozni pojistky typu J 374.100/1/P4BE/ll se neméni. Timto dodatkem jsou
ovéfeny pozadavky nové technické normy uvedené pod bodem (10).
Pritiexplozni pojistka byla ov&iena jako koncova deflagraéni (DEF). Bez zkousky hofeni.
Méni se ozna&eni a doplfiuji se vystrazné informace.

Skupina vybusnosti:  1IB

Provozni teplota: -20°C< T,< 60°C

Provozni tlak: 0,8x10°Pa<po<1,1x10°Pa
BC: ¢ (bez doby hofeni)

(16) Zprava ¢.: 08/0282-1 z 28.07. 2011

(17) Zvlastni podminky pro bezpeéné pouziti: --

(18) Zakladni bezpe&nostni pozadavky: Jsou obsazeny v technické normé uvedenych v bodé (10)
tohoto dodatku k certifikatu a v dokumentaci zpracované vyrobcem.

(19) Seznam dokumentace:
Aktualizovana dokumentace:

Technicky popis €. 1207/2008 01.07.2011

Vykresy &.: 429301671, zména a) 08.02.2011
425401526, zména a) 02.02.2011
425401527, zména a) 02.02.2011
420401118, zména d) 31.01.2011

Navod k pouziti &.  OU/006/2005/CZ: VII/2011

Doplinéni dokumentace:

Vykres €. 425401755 31.01.2011
420401740 31.01.2011

Odpovédna osoba:

V2 /M&@L

Ing. Sindler Jaroslav

Datum vydani: 29. 07. 2011

vedouci certifikagniho organu Strana: 2/2

Vydani tohoto dodatku k certifikatu je podminéno pinénim vieobecnych podminek FTZU.
Tento dodatek k certifikat mUzZe byt rozmnoZovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalSich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, stitni podnik, Pikartska 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: ftzu@fizu.cz




